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HUOLTOKOHDE
HUOLTOTYÖ

Huollon 
suorittaja

Huoltoväli
vkoa tai vuosia

PKA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Tarkastus SKJ 4 kk X X X X X X X X X X X X X X X
Sähkölaitteiston tarkastuskierros skpito 1 vko X X X X X X X X X X X X X X X
Huolto* skpito 10 a X X

PKB 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Tarkastus SKJ 4 kk X X X X X X X X X X X X X X X
Sähkölaitteiston tarkastuskierros skpito 1 vko X X X X X X X X X X X X X X X
Huolto* skpito 10 a X X

Muut sähkökeskukset 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Tarkastus SKJ 1 a X X X X X X X X X X X X X X X
Sähkölaitteiston tarkastuskierros skpito 1 vko X X X X X X X X X X X X X X X
Huolto* skpito 10 a X X

Sähkölaitteiston lämpökuvaukset 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Lämpökuvaus ulk 1 a X X X X X X X X X X X X X X X

Sähkölatauspisteet (auto, trukki ymv.) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Sähkölatauspisteiden tarkastus skpito 6 kk X X X X X X X X X X X X X X X

Insinööritoimisto Elecplan Oy, Forssa
0,4 kV laitteet

Sähkönjakeluverkon huoltosuunnitelma

Huoltoajankohta 
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